
4月18日 5月16日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10:18 9:15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

曇 曇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24.0 26.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17.8 17.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

≧50 ≧50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無色透明 無色透明 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無臭 無臭 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

水素イオン濃度 - 7.2(21℃) 7.6(21℃) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5.8-8.6

生物化学的酸素要求量 mg/L 0.8 <0.5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 60

化学的酸素要求量 mg/L 3.8 3.3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 90

浮遊物質量 mg/L <1.0 <1.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 60

窒素含有量 mg/L 11 6.5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 120（60）

燐含有量 mg/L 0.21 <0.06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16（8）

塩化物イオン mg/L - - - - - - - - - - - - -

大腸菌数 CFU/mL - - - - - - - - - - - - 800

カルシウム硬度 mg/L 380 400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

Ｍアルカリ度 mg/L 170 250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

4月18日 5月16日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10:55 10:20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

曇 曇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24.0 26.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17.0 19.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

≧50 ≧50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無色透明 無色透明 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無臭 無臭 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

水素イオン濃度 - 7.9(20℃) 7.9(21℃) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5.8-8.6

生物化学的酸素要求量 mg/L <0.5 <0.5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 60

化学的酸素要求量 mg/L 1.0 1.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 90

浮遊物質量 mg/L <1.0 <1.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 60

窒素含有量 mg/L 2.5 3.7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 120（60）

燐含有量 mg/L <0.06 <0.06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16（8）

塩化物イオン mg/L 89 76 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

大腸菌数 CFU/mL <1 <1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 800

カルシウム硬度 mg/L 400 290 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

Ｍアルカリ度 mg/L 130 150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

4月18日 5月16日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10:40 10:00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

曇 曇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24.0 26.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17.1 17.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

≧50 ≧50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無色透明 無色透明 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

無臭 無臭 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

電気導電率 mS/m 16 18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

過マンガン酸カリウム消費量 mg/L 1.2 2.7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

4月18日 5月16日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10:26 9:40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

曇 曇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

24.0 26.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

18.8 17.0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

≧50 ≧50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

淡黄白色透明 淡黄白色透明 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

微硫化水素臭 微硫化水素臭 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

電気導電率 mS/m 37 40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

過マンガン酸カリウム消費量 mg/L 15 8.4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -
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